
Сервисное Обслуживание Вентиляции 

Регламент технического обслуживания вентиляции 

 

1. Общие положения  
1.1. Оборудование принимается на техническое обслуживание   после предварительного обследования и оценки 

соответствия условий эксплуатации требованиям, изложенным   в Инструкции производителя по 

эксплуатации данного типа оборудования. 

1.2. В полномочия Подрядчика входит выбор средств и методов выполнения работ. 
1.3. Выполненная работа удостоверяется Актом, подписанным представителями Подрядчика и Заказчика. 
1.4. Подрядчик обеспечивает консультативную поддержку персонала Заказчика на период действия Договора. 
1.5. Подрядчик имеет право составлять Акты на выбраковку обслуживаемого оборудования для списания их 

Заказчиком. 
 

2. Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании:  
 

2.1 Осмотр внешнего вида оборудования, проверка прочности креплений и ограждений, проверка 

конструкций вентиляционной установки. 
2.2 Очистка и при необходимости замена приточных и вытяжных фильтров воздуха. 

2.3 Проверка электропитания по фазам: проверка на дисбаланс по напряжению, проверка на 

дисбаланс по току. Проверка величины напряжения электропитания на входе. 

2.4 Проверка состояния приводных ремней. 

2.5 Проверка состояния виброизолирующих опор. 

2.6 Чистка воздухозаборных жалюзийных решеток. Услуги промышленного альпинизма 

оплачиваются отдельно. 

2.7 Проверка и при необходимости центровка крыльчатки к валу. 

2.8 Составление акта технического обслуживания. 

     Примечание: 
    1.  По согласованию сторон данный перечень может быть изменен и дополнен в связи со сложностью 

установленного оборудования, особыми условиями эксплуатации, квалификации персонала Заказчика и 

т.д. 

   2. В работы по техническому обслуживанию технологического оборудования не входит выполнение 

капитальных, ремонтных, монтажных, пуско-наладочных или иных работ, требующих полной или 

частичной замены оборудования, замены его отдельных частей, узлов и комплектующих, наладки, вновь 

устанавливаемого оборудования его узлов и т.д. 
 3. Стоимость фильтров оплачивается по отдельному счету. 
 

Наименование работ Разовое(РУБ.) Квартальное(РУБ.) 

Вытяжные установки 

Расход до 3500 м3/ч. 1700 1400 

Расход от 3501 м3/ч до 5000 м3/ч 2000 1600 

Расход от 5001 м3/ч до 8000 м3/ч 2400 1900 

Расход от 8001 м3/ч до 10000 м3/ч 2700 2100 

Расход от 10001 м3/ч до 15000 м3/ч 3400 2600 

Расход от 15001 м3/ч до 20000 м3/ч 4100 3000 

Расход от 20001 м3/ч до 30000 м3/ч 6000 4500 

Расход от 30000 м3/ч Стоимость по запросу 

Приточные установки с электрическим воздухонагревателем 

Расход до 3500 м3/ч. 2800 2300 

Расход от 3501 м3/ч до 5000 м3/ч 2900 2400 

Расход от 5001 м3/ч до 8000 м3/ч 3100 2600 

Расход от 8001 м3/ч до 10000 м3/ч 3300 2800 

Расход от 10001 м3/ч до 15000 м3/ч 3800 3200 

Расход от 15001 м3/ч до 20000 м3/ч 4400 3700 

Расход от 20001 м3/ч до 30000 м3/ч 6200 4400 

Расход от 30000 м3/ч Стоимость по запросу 

Приточные установки с водяным воздухонагревателем 



Расход до 3500 м3/ч. 3300 2800 

Расход от 3501 м3/ч до 5000 м3/ч 3600 2900 

Расход от 5001 м3/ч до 8000 м3/ч 4200 3400 

Расход от 8001 м3/ч до 10000 м3/ч 4600 3800 

Расход от 10001 м3/ч до 15000 м3/ч 5800 4800 

Расход от 15001 м3/ч до 20000 м3/ч 7000 5900 

Расход от 20001 м3/ч до 30000 м3/ч 8700 7300 

Расход от 30000 м3/ч Стоимость по запросу 

Приточные установки с водяным охладителем 

Расход до 3500 м3/ч. 3800 3200 

Расход от 3501 м3/ч до 5000 м3/ч 4400 3800 

Расход от 5001 м3/ч до 8000 м3/ч 5100 4200 

Расход от 8001 м3/ч до 10000 м3/ч 5500 4600 

Расход от 10001 м3/ч до 15000 м3/ч 6300 5300 

Расход от 15001 м3/ч до 20000 м3/ч 7300 6200 

Расход от 20001 м3/ч до 30000 м3/ч 9600 8200 

Расход от 30000 м3/ч Стоимость по запросу 

Приточные установки с фреоновым  охладителем 

Расход до 3500 м3/ч. 5800 4900 

Расход от 3501 м3/ч до 5000 м3/ч 7400 6200 

Расход от 5001 м3/ч до 8000 м3/ч 9600 8200 

Расход от 8001 м3/ч до 10000 м3/ч 11400 9700 

Расход от 10001 м3/ч до 15000 м3/ч 13200 11200 

Расход от 15001 м3/ч до 20000 м3/ч 14400 12200 

Расход от 20001 м3/ч до 30000 м3/ч 16400 13700 

Расход от 30000 м3/ч Стоимость по запросу 

Комбинированные Приточные установки и установки работающие по определенным 

климатическим условиям 

Стоимость по запросу 

 

Дополнительные услуги по сервисному обслуживанию системы Вентиляции 

Наименование работ Разовое Квартальное 

Чистка диффузоров от 120 руб. от 100 руб. 

Чистка решеток от 200 руб. от 180 руб. 

Чистка калорифера/охладителя без необходимости 
демонтажа трубопроводов 

от 1500 руб. от 1300 руб. 

Чистка калорифера/охладителя с демонтажем 

трубопроводов 

от 2500 руб. от 2200 руб. 

Чистка пристенных и настенных зонтов от 3000 руб. от 2800 руб. 

Промышленный альпинизм от 5000 руб. от 4000 руб. 

 


